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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 100243/LB/2026

Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0
ul. Koscianiska 32
62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

Zleceniodawca:

Nr zlecenia: 22/0000131/2026

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Gmina Grodzisk Wielkopolski, wodocigg miejski Grodzisk Wielkopolski
ORLEN

Inne dane:

Préobka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Przemystaw Andrzejewski
Zgodnie z : (A) PN-EN ISO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07;;
Data pobierania: 2026-09-29

Data dostarczenia: 2026-09-30

Stan prébki: Bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0034911/26

Data rozpoczecia badan: 2026-09-30
Data zakonczenia badan: 2026-10-05

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zielinska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Starszy
Koordynator ds. technicznej obstugi klienta) Aleksandra Jonik
certyfikat kwalifikowany nr 1EB2014290E4C8E4 (okres waznosci:15.02.2025-15.02.2027) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
Z niepewnoscia

Jednostka

Wartos¢ dopuszczalna
okreslona w
obowiazujacych przepisach
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

Temperatura (T)
EFO/PB/10/A:01.05.2022 - (0.0-60.0)
°C

147 i +10

°C

A(S)

pH w 20°C
PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0)

76 i 102

6,5-9,5

G

A(S)

Chlor wolny (T)
PN-EN 1SO 7393-2:2018-04 -
(0.02-8.0) mg/I

0.08 i +0.03

mg/|

max. 0,3

G

A(S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TON

<1 [1-2]

TON

A(S)

Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN

<1 [1-2]

TFN

A(S)

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
uS/cm

436 | 44

uS/cm

max. 2500

ZG

A(S)

Metnosc
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

025 | +0.09

NTU

A(S)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

jtk/100 ml

max. 0

G

A(S)

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100)
jtk/100 ml

jtk/100 ml

max. 0

G

A(S)

Liczba enterokokéw katowych
PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160)
jtk/100 ml

jtk/100 ml

max. 0

G

A(S)

Ogolna liczba mikroorganizméw w
22°Cpo 72h
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml

jtk/ml

A(S)

Mangan / Mn
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(5.0-100000) pg/|

284 i 157

pe/l

max. 50

G

A(S)

Zelazo ogdblne / Fe
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(10-500000) pg/!

43 1o

pg/!

max. 200

G

A(S)

Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445)
mg/|

<0.89 +0.240

mg/|

max. 50

G

A(S)

Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25)
mg/|

<0.066 | +0.0178

mg/|

max. 0,5

G

A(S)

Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i
magnezu / Twardos¢ ogdlna
PN-EN ISO 17294-2:2024-04 -
(3.30-33530) mg/I CaCO3

220 i 33

mg/l CaCO3

60-500

G

A(S)

Barwa
PN-EN ISO 7887:2012,
pkt.6+AP:2015-06 - (5-700) mg/I Pt

<5 i #15

mg/| Pt

Azot amonowy / N-NH4
PN-EN 1SO 11732:2007 - (0.10-100)
mg/|

<0.10 +0.03

mg/|

Katowice, dn. 2026-10-05

Strona2z4




Raport z badan nr 100243/LB/2026

Numer wpisu do ewidencji laboratoriéw wykonujacych badania wody przeznaczonej do spozycia prowadzonej przez Gtéwny Inspektorat
Sanitarny: Z/SL/000026 oraz Z/SL/000027.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasadg prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikdw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatow poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreslonych w zatgczniku nr
1 w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2026, poz.748):
ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (warto$cig parametryczng) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczg).

*W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogdlnej liczby mikroorganizmoéw w 220C oceny
nieprawidtowosci zmian oraz akceptowalnosci przez konsumentéw dokonuje Zleceniodawca.

Smak/zapach
Wynik: <1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Nomenklatura:

Akryloamid = Amid kwasu akrylowego
Enterokoki katowe = Enterokoki jelitowe
Ogdlna liczba mikroorganizméw = Liczba kolonii

Dla metod fizykochemicznych i sensorycznych dolny zakres metody przedstawiony na Raporcie z Badan stanowi granice oznaczalnosci metody.

Granice wykrywalnosci dla metod mikrobiologicznych:

Grupa coli od 1 jtk/100 ml

Escherichia coli od 1 jtk/100 ml

Enerokoki katowe (jelitowe) od 1 jtk/100 ml

Clostridium perfringens (tgcznie ze sporami) od 1 jtk/100 ml
Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk/100 ml

Legionella od 1 jtk/1000 ml

Ogdlna liczba mikroorganizmoéw (Liczba kolonii) w 22°C po 72h od 1 jtk/ml
Ogdlna liczba mikroorganizméw (Liczba kolonii) w 36°C po 48h od 1 jtk/ml
Colifagi somatyczne od 10 pfu/100 ml

A —badanie akredytowane wykonane w siedzibie gtéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(K) - badanie akredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0., zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

NA lub N — badanie nieakredytowane wykonane w siedzibie gtéwnej (ul. Owocowa 8) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0 (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace
wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

N(K) - badanie nieakredytowane wykonane w oddziale (ul. Karoliny 4) Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej
lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium Eurofins OBiKS$ Polska Sp. z 0.0.

A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rGwnowaznosci wynikéw

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce prébki i obiektu badan zostaty podane przez Klienta. Dane te obejmuja m.in. informacje moggce mie¢ wptyw na waznosé
wynikéw badan (np. date i godzine pobrania, miejsce pobrania, identyfikacje obiektu badan oraz inne informacje zwigzane z pobraniem, przechowywaniem i transportem proébki), jak
réwniez nalezgce do Klienta numery identyfikacyjne prébek lub zleceri. Wyniki badan dotyczg wytacznie otrzymanych i badanych prébek, a niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie
uwzglednia etapu pobierania prébek.

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegdétowit matrycy podajac jako obiekt badan ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaty z probki zakwaszonej i sgczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: szczegétowe informacje dotyczace pobierania probek realizowanego przez Laboratorium oraz dane dotyczace prébki i obiektu
badan przekazane przez Klienta s3 dokumentowane w dokumentacji pobierania probek. Dokumentacja ta obejmuje w szczegdlnosci miejsce, date i warunki pobrania, zastosowany plan
pobierania prébek oraz, o ile wykonano, dokumentacje fotograficzng i/lub schemat lokalizacji punktéw pobierania. Plany, harmonogramy oraz procedury pobierania prébek s dostepne w
siedzibie Laboratorium. Dane dotyczace probki i obiektu badan mogace mie¢ wptyw na waznos¢ wynikéw badan, w tym identyfikacja obiektu badan oraz punkt pobrania probki, zostaty
przekazane przez Klienta. Dokumentacja pobierania probek moze zosta¢ udostepniona Klientowi na jego wniosek. Wyniki badar odnosza sie wytgcznie do pobranych i zbadanych prébek,
a podana niepewnosc rozszerzona uwzglednia etap pobierania prébek.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badarn mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejscia catosciowego (rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru zostata obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badan okreslono jako niepewno$é rozszerzong metody U (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,< lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sie poza zakresem akredytacji.
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Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecajacego) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, wartos¢ niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/I)
W przypadku badan biologicznych:

. wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4,

. w oznaczeniu ogdlnej liczby mikroorganizméw oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,,0” oznacza, ze bakterii nie wykryto w badanej objetosci.

Stwierdzenie zgodnosci oraz/ lub opinia i interpretacja uzyskanych wynikéw/ rezultatéw badan ze wskazanymi wymaganiami dokonane jest zgodnie z pkt 7.8.2.2. Podrecznika Zarzadzania
oraz dokumentem ILAC-G8:2019. Zasada podejmowania decyzji jest zgodna z wymaganiami obowigzujacych przepiséw prawa. W przypadku braku jednoznacznych wytycznych, jesli nie
uzgodniono inaczej, Laboratorium stosuje zasade podejmowania decyzji NIE uwzgledniajacg niepewnosci pomiaru/ metody, tzw. zasade prostej akceptacji/ prostego odrzucenia — wynik/
rezultat ponizej oraz wynik réwny wartosci parametrycznej sg uznawane za zgodne, a wynik powyzej wartosci parametrycznej jest uznawany za niezgodny (ryzyko btednej akceptacji/
btednego odrzucenia wynosi do 50%).

Data rozpoczecia badan - data przekazania probki do realizacji badan w Laboratorium; Data zakoriczenia badan - data zakoriczenia procesu realizacji zlecenia laboratoryjnego
obejmujacego przeglad i autoryzacje wynikéw, oraz zmodyfikowanej informacji: Prezentowane daty odnosza sie do etapéw realizacji zlecenia laboratoryjnego i nie stanowia dat
wykonania poszczegdlnych oznaczen. Daty wykonania poszczegdlnych oznaczen sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium i mogg zosta¢ udostepnione na wniosek Klienta.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng EFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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